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Sprawozdanie z badania nr 2441/NMB/16/NL z dnia 20.10.2016
L . . Prébke pobrano wg:
N POl 2 (st 24 Prébka pobierana przez Zleceniodawce [N]
Data pobierania: 17.10.2016 Oscba pobierajgca: Zleceniodawca
Data rejestraciji: 17.10.2016 Godzina: 14:00 Rodzaj probki: woda uzdatniona [X] woda surowa []
Numer i data zlecenia:  677/16NL; 17.10.2016 Zleceniodawca: Gmina Dgbréwno
Punkt pobierania prébki: Adres Zleceniodawcy:
Probka wody z beczkowozu nr 1 Ul. Kosciuszki 21
14-120 Dabréwno
Badanie mikrobiologiczne Termin badania od: 17.10.2016 do: 19.10.2016
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania® NDW'
Ogolna liczba ; ! .
1. mikioorganiZTowW W 36°C PN-EN ISO 6222:2004 Al 1 3jtk/1 ml[1; 7] 100
2. | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Al 1 0 jtk/100 ml 0
3. | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 Al 1 0 jtk/100 ml 0
4. | Pseudomonas aeruginosa PN-EN 1SO 16266-2:2009 Al 0 jtk/100 ml 0

Uwagi dotyczace probki: Brak uwag dotyczacych prébki.
Cel badania: Monitorowanie jakosci wody.

Plan pobierania: Brak danych z pobierania probek.

% — niepewnoéé rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych bez pobierania prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN
ISO/TS 18036:2011.

1 - Badanie wykonane w Laboraterium Analizy Wody.

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).

"NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U. z 2015
r., poz. 1989.

jtk — liczba mikroorganizmdéw w badanej objetosci prébki.

Qswiadczenie:

Wyniki badar i pomiaréw odnoszg sig wylacznie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej jak tylke w catosci

Laboratorium nie ponosi  odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypacku probki pobieranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pebierania, czasie, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.

Rozdzielnik: KIEROWNIK Autoryzowal:
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Sprawozdanie z badania nr 2442/MB/16/NL z dnia 20.10.2016
23 i - . Prébke pobrano wg:
W prabki.z eSjosir; 2442 Prébka pobierana przez Zleceniodawce [N]
Data pobierania: 17.10.2016 Osoba pobierajgca: Zleceniodawca
Data rejestraciji: 17.10.2016 Godzina: 14:00 Rodzaj probki: woda uzdatniona [X] woda surowa []
Numer i data zlecenia:  677/16NL; 17.10.2016 Zleceniodawca: Gmina Dabréwno
Punkt pobierania prébki: Adres Zleceniodawcy:
Prébka wody z beczkowozu nr 2 Ul. Kosciuszki 21
14-120 Dabréwno
Badanie mikrobiologiczne Termin badania od: 17.10.2016 do: 19.10.2016
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania NDW’
Ogélna liczba . .

1. ukieibrs a2 FASH I BEAC PN-EN ISO 6222:2004 Al 1 Nie wykryto w 1 ml 100
2. | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Al 1 0 jtk/100 ml 0
3. | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 Al 0 jtk/100 ml 0

4. | Pseudomonas aeruginosa PN-EN I1SO 16266-2:2009 Al 0 jtk/100 mi 0

Uwagi dotyczace prébki: Brak uwag dotyczgcych probki.
Cel badania: Monitorowanie jakosci wody.

Plan pobierania: Brak danych z pobierania prabek.

1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

A — metodyka / pobieranie probek akredylowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).

*NDW - najwyzsze dopuszczalne wartesci wg rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jekosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U. z 2015
r., poz. 1988.

jtk — liczba mikroorganizmdw w badanej objetosci probki.

Oswiadczenie:
Wyniki badar i pomiaréw odnosza sig¢ wylgcznie do badanej prébki
Bez pisemnej zgody laboraterium badawczege sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Laboraterium nie ponosi cdpowiedzialno$ci za pobieranie | transport w przypadku probki  pobieranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu  pobierania,
opisu miejsca pebierania, czasie, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.

Rozdzielnik: KIERO W N 1K Auloryzowat:
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Sprawozdanie z badania nr 2443/MB/16/NL z dnia 20.10.2016
i s ; . Prébke pobrano wg:
Nr probki z rejestru: 2 Prébka pobierana przez Zleceniodawce [N]
Data pobierania: 17.10.2016 Osoba pobierajgca: Zleceniodawca
Data rejestracji: 17.10.2016 Godzina: 14:00 Rodzaj prébki: woda uzdatniona [X] woda surowa []
Numer i data zlecenia:  677/16NL; 17.10.2016 Zleceniodawca: Gmina Dabréwno
Punkt pobierania probki: Adres Zleceniodawcy:
Prébka wody z beczkowozu nr 3 Ul. Kosciuszki 21
14-120 Dabréwno

Badanie mikrobiologiczne Termin badania od: 17.10.2016 do: 19.10.2016

Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania’ NDW’
Ogdina liczba . g .

1. mikroorganizméw w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 Al 2 jtk/1 ml [1; 5] 100
2. | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Al 0 jtk/100 ml 0

3. | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 Al 0 jtk/100 ml 0

4. | Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266-2:2009 A1 0 jtk/100 ml 0

Uwagi dotyczace prébki: Brak uwag dotyczacych prébki.
Cel badania: Monitarowanie jakosci wody.

Plan pobierania: Brak danych z pobierania prébek.

? — niepewnosé rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych bez pobierania prébek, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona zgodnie z PKN
ISO/TS 19036:2011.

1 - Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (g).

*NDW -1|;aaj\évyz‘sze dopuszczalne wartosci wg rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako&ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U. z 2015
r.. poz. i

jtk — liczba mikroorganizméw w badanej objetosci prébki.

Oswiadczenie:

Whyniki badar i pomiaréw cdnoszg sig wylgcznie do badanej prébki

Bez pisemne;j zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

Laboratorium n:; pqncsi gdpl?wied;baxflnoéci_ za pcbifranie i l<lranspcrt w przypadku prébki - pobieranej pfzgzf Klienta. ‘ﬂgﬁf@rﬁwdpji[ dotyczace sposcbu pobierania,

opisu migjsca pobierania, czasie, itp. sg infermacjami pozyskanymi ienta, ! ¥ i

gozdzielilik: F B o ez M ERC e LABORATORAM ANAL WGDYISC‘EKOW
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