HK.4022.2.139.1.2020 Ostréda, 15 kwietnia 2020 r.

GMINA DABROWNO
ul. Kosciuszki 21 /w)
14-120 Dabréwno f |

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 240/1/FCHMB/2020 oraz nr
240/1.1/FCH/2020 z dnia 07.04.2020 r. z badania wody w ramach kontroli wewnetrznej z
wodociggu publicznego Elgnowo, pobranej w dniu 30.03.2020 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w prébkach zbadanych w laboratorium PWiK Ostréda w zakresie analizowanych
parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym
okreslonym w zalaczniku nr 1A w tabeli 1 oraz 1C w tabeli 1i 2 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

MK/2

Do wiadomosci:
1. a/a
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Sprawozdanle z badania nr 240/1/FCHMB/2020 z dnia 07.04.2020

- ",:i iuIl,’v, ,..7\‘_-‘; .‘.A.,‘,
\‘“"'”’ "y, WPLYNELO PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
\—/, o\ (Y ’
PCA V// AIO({‘QQQO = Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw
\/ {
' : %ﬁm ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJ!

% o Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
2 //-\\ W ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
EARSHIA '/,,/“h‘\\\\‘ tel. 89 67099 30 tel. 8967099 19
AB 1099 e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca GMINA DABROWNO
Adres zleceniodawcy ul. Kosciuszki 21, 14-120 DABROWNO
Numer zlecenia 240 /2020 Data zlecenia 18.03.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jako$ci wody
Opis probki
Numer prébki 240 / 1
Data rejestracji w laboratorium 30.03.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 9:40
Rodzaj prébki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki- informacje uzyskane od Zleceniodawcy

Probke pobrano wg: Brak informacji

Data pobierania 30.03.2020 I Godzina pobierania 09:00
Plan pobierania Brak danych z pobierania prébek

Rodzaj ujecia Wodociag l ELGNOWO

Adres miejsca pobierania ELGNOWO 14

Punkt pobierania prébki brak informacji

Uwagi dotyczace probki Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 240/1/FCHMB/2020 z dnia 07.04.2020

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 stycznia 34, 14-100 Ostréda
Data rozpoczecia badar: 30.03.2020 Data zakoriczenia badan: 02.04.2020
i i Wynik badania z
Badany parametr Metoda badawcza Qpis matody hadawcee] y " jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
ol . -

Ogdlnaliczbe PN-EN ISO 6222:2004 g0 phitkaws od 1jtk/1mi Alzl 4 [ 28 1 | jtk/ami |Bernierrawidtowyeh
mikroorganizméw w 22°C (posiew wetebny) zmian
. - i PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji ) -

Liczba bakterii grupy coli +A1:2017-04 e mbranows) od 1jtk/100ml AlZ 0 jtk/100ml 0

» 0, 7 1 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 |Metoda filtracji ) !

Liczba Escherichia coli AL SOTb R inge] od 1jtk/100m| Al z 0 jtk/100ml 0
Liczba Enterokokéw Metoda filtracji

PN-EN ISO 7899-2:2004 ) d 1jtk/100ml jtk/100ml

(paciorkowcéw katowych) BaR-2:200 membranowej ik & L 0 JH/100m 0

jtk — jednostki tworzace kolonie;

? 7aleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
— 100 jtk /2 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.
Niepewnos¢ rozszerzona wyniku w wartosciach rzeczywistych bez pobierania probek, przy poziomie utnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2; wyznaczona

zgodnie z PKN ISO/TS 19036:2011.

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badan: 30.03.2020 | Data zakorniczenia badan: 06.04.2020
Opis metody badawczej ] .
P y J Wynik badania z :
Badany parametr Metoda badawcza : e jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscig
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda <5 AicepRyslig pre
Barwa (5-70)mg/| Pt Al Z mg/l Pt konsumentéw i bez
+Ap1:2015-06 — METODA C |[spektrofotometryczna wartosé pH 7,8 nieprawidtowych zmian
o PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |Metoda
Metnosé 0.53 eaboinsiviota (0,08-40) NTU AlzZ 0,43 + 0,09 NTU 1
75 = 0,2
H PN-EN SO 10523:2012 V% 2,0-12,0 Al z : 6,595
P " potencjometryczna 4l Temperatura 213 oC ’ ’
pomiaru L2
. 583 + 54
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999 Korektaza |14, uS/cm w
wiagciwa pomoca urzadzenia do kompensacji Konduktometrycznia (10-2770) uS/cm Al Z Temperatura 210 oc |temp. 25°C 2500
wplywu temperatury pomiaru 4
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa e Al Z Nieobecny e konsumentow i bez
nieprawidfowych zmian
Akceptowalna przez
Obecnos¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa L Al z Nieobecny = konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian

Niepewnos¢ rozszerzona dla wyniku bez pobierania prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrddzie nr HK.4011.2.1.2.2019 z dn. 12.04.2019 .

NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r., poz. 2294).

Oswiadczenia

Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wytgcznie do prébki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak

tylko w catosci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez
Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s informacjami

pozyskanymi od Klienta.
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Sprawozdanie z badania nr 240/1.1/FCH/2020 z dnia 07.04.2020
Uzupetnienie do Sprawozdanie z badania nr 240/1/FCHMB/2020 z dnia 07.04.2020

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

,M-O\(QQQO Laboratorium Analizy Wody i Sciekéw

| l’olksllb;l‘sm(’:::g:\lw ( .‘l' g:)l K_ b 56‘@ g@w ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
j ST Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
- % PUAPIS wovvvesrree @'l'“m;'z:{‘Sfycznia 34, 14-100 Ostréda Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

EarAmIA tel. 89 67099 30 tel. 89 67099 19

AB 1099 e-mail. lab.woda@pwik.ostroda.pl e-mail. lab.scieki@pwik.ostroda.pl
www.laboratorium.ostroda.pl
Zleceniodawca GMINA DABROWNO
Adres zleceniodawcy ul. Kosciuszki 21, 14-120 DABROWNO
Numer zlecenia 240 /2020 Data zlecenia 18.03.2020
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakosci wody
Opis probki
Numer prébki 240 / 1
Data rejestracji w laboratorium 30.03.2020 Godzina rejestracji w laboratorium 9:40
Rodzaj probki Woda uzdatniona
Dane zwigzane z pobieraniem prébki- informacje uzyskane od Zleceniodawcy

Prébke pobrano wg: Brak informaciji
Data pobierania 30.03.2020 I Godzina pobierania 09:00
Plan pobierania Brak danych z pobierania prébek
Rodzaj ujecia Wodociag | ELGNOWO
Adres miejsca pobierania ELGNOWO 14
Punkt pobierania probki brak uinformacji
Uwagi dotyczace prébki Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 240/1.1/FCH/2020 z dnia 07.04.2020
Uzupetnienie do Sprawozdanie z badania nr 240/1/FCHMB/2020 z dnia 07.04.2020

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 stycznia 34, 14-100 Ostréda
Data rozpoczecia badan: 30.03.2020 ] Data zakoriczenia badarn: 06.04.2020
i i Wynik badania z
Badany parametr Metoda badawcza Qpls.metody badaweze] y , . jednostka NDW
Typ metody Zakres niepewnoscia
PB-FCH-02 wydanie 05 z dnia Metoda
Stgzenie manganu 03.06.2019r. na podstawie testu Hach{ spektrofotometryczna (15-700)ug/! AlZ <15 ng/| 50
Lange Nr 8149
e PN-ISO 6332:2001 pkt. 7.1 + |Metoda
Stezenie zelaza Ap1:2016-06 spektrofotometryczna | 210000/ | A ] Z <20 ug/l 200

Niepewno$¢ rozszerzona dla wyniku bez pobierania prébek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

A —metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N —metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e);

Z — metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.4011.2.1.2.2019 zdn. 12.04.2019 .
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017

r., poz. 2294).

Wyniki badan i pomiaréw odnoszg sie wytgcznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak

Oéwiadczenia tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku prébki pobieranej przez

Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sg informacjami
pozyskanymi od Klienta.
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